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Warum eine RWA-Dokumentation? 

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sind sicherheitstechnische Anlagen, die ver-
schiedenen Prüf- und Nachweisanforderungen unterliegen und für deren Planung, 
Konzeption, Installation und Wartung umfangreiche Fachkenntnisse erforderlich sind.  
Nach Installation und Inbetriebnahme einer Anlage ist deshalb eine detaillierte Do-
kumentation unerlässlich. Diese hat der Bauherr direkt beim Anlagenersteller oder  
-errichter zu beauftragen. Es handelt sich hierbei nicht um Nebenleistungen im Sinne 
der VOB, sondern um besondere Leistungen, die vertraglich vereinbart werden müs-
sen und die in der Regel kostenpflichtig sind. Diese Dokumentation soll neben den 
erforderlichen Produkt- und Installationsnachweisen auch Informationen und Emp-
fehlungen für den Betrieb, die Pflege und Wartung der Anlagen enthalten. Dieses 
FVLR-Merkblatt gibt Empfehlungen für die unerlässlichen Inhalte einer solchen Do-
kumentation. 
 

Inhalte einer RWA-Dokumentation 

Kopfdaten 
 Bauvorhaben 
 Bauherr 
 Auftraggeber 
 Errichter der RWA-Anlage 
 Datum der Inbetriebnahme 
 Verfasser der Dokumentation 
 Datum der Dokumentation 

Anlagenbeschreibung 
 Geräteverzeichnis 

o NRWG 
o Energieversorgungen und Steuerungen 
o Bedienstellen 
o Automatische Melder und Auslöseelemente 
o Zuluftöffnungen 
o Rauchschürzen 
o … 

 Übersichtspläne (Lage der Geräte und Zuordnung der Bedienstellen zu den 
Auslösegruppen) 

 Ggf. weitere Komponenten, die zwar nicht Bestandteil der Leistung des Anla-
generstellers oder -errichters der RWA-Anlage, aber für deren Funktion von 
Bedeutung sind 

o Brandmeldeanlage 
o Rauchschürzen 
o Zuluftöffnungen 
o … 



FVLR-Merkblatt   07 
  März 2016 

Seite 4 

Produkt- und Installationsnachweise 
 Fachunternehmererklärung 
 allgemein anerkannte Errichteranerkennung (z. B. eine VdS-Errichter-

Anerkennung für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen oder gleichwertig) 
 QM-Zertifikat (z. B. nach DIN EN ISO 9001) 
 Funktionsbescheinigung, Inbetriebnahmeprotokoll 
 EG-Konformitätserklärungen bzw. Leistungserklärungen 
 EG-Konformitätszertifikate bzw. Zertifikate der Leistungsbeständigkeit oder 

allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen  
 Hinweise, Änderungen und Besonderheiten, die sich durch Installationsbe-

dingte  Abweichung von der Ursprungsplanung ergeben 
 Gewährleistungserklärung  

Produktinformationen und Hinweise 
 Technische Informationen bzw. Datenblätter zu den 

o NRWG 
o Antrieben 
o Steuerungen 
o Melder 

 Schaltpläne 
 Hinweise auf Fremdansteuerungen (BMA, GLT, …) 
 Hinweise auf Meldungsweiterleitungen (Zustandsanzeigen, Störung ,Alarm, 

Wartungsbedarf …) 
 Bedienungsanleitungen 
 Pflegehinweise 
 Wartungsvorgaben 
 Prüfpflichten 
 … 

 

Hinweis: 

Alle Informationen und Dokumentationsbestandteile zu Produkten und/oder Leistun-
gen, die nicht Bestandteil der Leistung des Anlagenerstellers oder -errichters der 
RWA-Anlage sind, sind vom Auftraggeber der Dokumentation zur Verfügung zu stel-
len.  

 


